
TERMOSTAATTIANTURI

TE
R

M
O

S
TA

AT
TI

A
N

TU
R

IN
 J

O
H

TO

SÄHKÖPÄÄKESKUS

VOIMAVIRTAKAAPELI

(3-VAIHEVIRTA)

OHJAINPANEELI

Magnum-ohjainpaneelin
voi sijoittaa saunaan tai
saunan ulkopuolelle.
Ohjainpaneelin etäisyys
kiukaasta vähintään 50 cm.
Ohjainpaneelin piuha
on pituudeltaan 10 metriä.

Ohjainpaneeli asennetaan
kojerasiaan (71-75mm
riippuen valmistajasta)
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FYYSINEN ASENNUSOHJE FINLANDIA-OHJAUSKESKUKSELLE

SAUNATILA

Termostaatin asennus:
- 10 cm katon rajasta
- 10-40 cm kiukaan
vaipan ulkoreunasta

Huom! Älä asenna lämpöanturia
alle 1000 mm etäisyydelle
suuntaamattomasta
tuloilmaventtiilistä
tai alle 500 mm etäisyydelle
anturista poispäin
suunnatusta venttiilistä.


